
№
Наименование ресурсоснабжающей / 

теплосетевой организации 

Теплоисточник (наименование 

объекта)

Установленная 

мощность, Гкал/час

Подключенная 

мощность, Гкал/час

Резерв мощности, 

Гкал/час

1 АО «Югансктранстеплосервис» Котельная ЦК-1 490 312,58 177,42

2 АО «Югансктранстеплосервис» Котельная ЦК-2 150 129,55 20,45

3 АО «Югансктранстеплосервис» Котельная пос. СУ-62 5,16 4,69 0,47

645,16 446,82 198,34

Информация о мощности на энергоисточниках АО «ЮТТС» на 01.12.2022г.

ВСЕГО:


